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OkresowakreevrJ&kosci wody przesisczoiey do spozycia w Wodociagu Zbiorowego Zaopatrzenia
Bochnia
Miasta Bochnia

od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt, 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafstwowej Inspekcii Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z pdin. zm.), § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294) oraz art. 12 ust, 1,4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
[ zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028) Pahstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po przeanalizowaniu wynikéw sprawozdant z badar prébek
wody pobranych od stycznia do czerwca 2022r, z Wodociagu Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia,
ktore przedstawiaja ponizsze tabele:

Kontrola wewnetrzna (Tabela nr 1),

Badania wykonane w ramach kontroli wewnetrznej przez zarzadzajacego obiektem — Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Bochni Sp. z 0.0. na podstawie zatwierdzonego
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni Harmonogramu Poboru Préb

na 2022r.
Tabela nr 1.
Data poboru Miejsce poboru Numer Laboratorium Zakres
P probki wody sprawozdania wykonujace ozZnaczen
o Miejskie Przedsiebiorstwo
Miejski Dom Kuitury, A A
04.01.2022r. ul. Regis 1, 1/2022 Wodociagow i Kanallzacjl A
32700 Bochnia _WwBochni$p.zo.o.
ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia
Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji
Koemenda Powiatowa 3/2022 Wk c?c?'l ni Sp. 2 0.0 <
Panstwowej Strazy . o )
Pozarnej w Bochni, ul. Mir. Bacy 15, 32-700 Bochniz -
11.01.2022r. ul. Ksigeia Jézefa 65 Poiska Sp. 2 0.0 A
Poniatowskiego 7, SB/08059/01/2022 b . p d : 'k‘
32-700 Bochnia SB/20655/03/2022 Laboratorium Srodowiskowe,
ul. Cleszynska 52A,
43-200 Pszczyna
Miejskie Przedsiebiorstwo
Gminne Przedszkole, Wodociagdw | Kanalizacji
18.01.2022r, GawiGw 64, 2f2022 w Bochni Sp. z 0.0. A
32-700 Bochnia dl. Mjr. Bacy 15,
32-700 Bochnia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiclogiczna w Bochni
32-700 Bochnla, ul. Konstytucli 3Maja 5 .
https://wwwr.gov.ol/web/psse-bachpia e-mall: psse.bochnia@sanepid.gov.pl
adres skrytkl na ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-47
sekretarlat PPIS tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-58, fax: {(+48) 14 612-39-47
REGON: 000599422 / NIP: 868-10-20-308
Administraterem Danych jest PSSE w Bochnl. Szczegdlowe informacie o zasadach przetwarzanla danych osobowych przez Adminlistratora |
. uprawnieniach osdb, kidrych dane sa przetwarzane dostepne sa w Bluletynle Informaci Publicznei w PSSE w Bochnl,




Miejskie Przedsicbiorstwo
Cukiernia, Wodoclagdw i Kanalizacji
01.02.2022r. ul. Staszica 128, 4/2022 w Bochni Sp. z 0.0. A
32-700 Bochnia ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia
Migjskie Przedsieblorstwo
Apteka, Wodoeciagdw i Kanalizacji
14.02.2022r. ul. Wygeda 143, 5/2022 w Bochni Sp. z o.0. A
32-700 Bochnia ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia
Skiep ,Delikatesy Miejskie Przedsiebiorstwo
Strefa”, 6/2022 Wododiggdw | Kanafizacji
91.03.2022r. ul. Murowianka 23, w Bochni Sp. z 0.0, A
32-700 Bochnia ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia
Miejskie Przedsiebiorstwo
Grminne Przedszkole, Wodaociagdw | Kanalizacji
1503.2022r. | 35 744 tapczyea 334 712022 w Bochni Sp. 2 0.0. A
ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnla
e iontve
05.04.2022r. ul. Regis 1, 8/2022 w Bochnl Sp. 7 0.0 A
32-700 Bochnia ul. Mir. Bacy 15, 32-700 Bochnia
Miejskie Przedsiebiorstwo
8/2022 Wodociagow | Kanalizacji
0
. w Bochni Sp. z 0.0.
Sklep «Delikatesy ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia ‘
12.04.2022r. ul. Murowlanka 23, AlB
32-700 Bochnia 5GS Polska Sp. z o.0.
SB/58147/05/2022 Laboratorium Srodowiskowe,
ul. Cieszyriska 524,
43-200 Pszczyna
Aptek Miejskie Przedsiebiorsiwo
pleka, dociagéw | Kanalizacji
19.04.2022r. ul. Wygoda 143, 10/2022 wo - e Kanalizac] A
32-700 Bochnia W Bachnt 5p. z 0.0.
ul. Mir. Bacy 15, 32-700 Bochnia
Komenda Powiatowa el -
b S e
Pozarnej w Bochni, '
02.05.2022r. ul. Ksiecia J6zefa 11/2022 w Bochni Sp. z 0.0, A
Poniatowskiego 7, ul. Mir. Bacy 15, 32-700 Bochnia
32-700 Bochnia
Miejskie Przedsiebiorstwo
Gminne Przedszkole, Wodociggdw | Kanalizacji
17.05.2022r. 32-744 kapczyca 334 12/2022 w Bochni Sp. z 0.0. A
ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia
am Przadszkol Miejskie Przedslebiorstwo
minne Przedszkoie, Wodociagdw | Kanallzacii
07.06.2022r. Gawléw 64, 13/2022 ot e e A
32-700 Bochnia w Bochni Sp. z 0.0,
ul. Mir. Bacy 15, 32-700 Bochnia
Sklep ,Delikatesy Miejskie Przedsigbiorstwo
Strefa”, Wodoclggdw i Kanalizacji
21.06.2022. ul. Murowianka 23, 14/2022 w Bochni Sp. 2 0.0. A
32-700 Bochria ul. Mir. Bacy 15, 32-700 Bochnia

*A — parametry grupy A — {Escherichia cofi w 100 ml
w temperaturze 22°C, barwa, metnose,
amonu — niezbedne,

, Bakterie grupy coli w 100mi, Ogdina ficzba mikrocrganizmow
smak, zapach, stezenie jondw wodoru (ph), przewednosé elektryczna,

azotyny i jon
gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekgji oraz gi

in [ zefazo — niezbiedne, gdy chemikalia

53 UZywane do uzdatniania wody),

*A i B — parametry grupy A i B ~ (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100mI, Ogdina liczba mikroorganizmdéw
w temperaturze 22°C, barwa, metnos¢, smak, zapach, stezenie jondw wodory (ph), przewedno$ elektryczna, azotyny, jon
amonu, glin, Zelazo, Enterokoki, akryloamid, antyrmon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chiorek winylu,
chrem, cyjanki, 1,2 ~ dichloroetan, epichlerohydryna, Auorki, kadm, miedz, nikiel, otéw, pestycydy, Zpestycyddw, ried, selen,
ztrichloroetenu i tetrachloroetenu, ITHM, ITWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, sd, utlenialnogé
z KMnQs, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Echlorandw | chlorynéw, ozon, trichlorometan (chloroformy, magnez,
srebro, twardosé).
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nicarny (Tabela nr 2),

wykonane w ramach nadzoru sanitarnego Panstwowego Powiatowege Inspektora
arnego w Bochni zgodnie z Harmonogramem Poboru Prob Wody na 2022r.
abela nr 2,
[ " .
Data Miejsce poboru Numer Laboratorium Zakres
poboru probki wody sprawozdania wykonujace oznaczen
WSSE - Dziat Laborateryjny
ul Bsgf??é%gg{’éw ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakdw
17.01.2022r. .Barskich 1B LZT/W/40/Nf2022 Cddziat Labora[toryjny A
32700 Bochnria w Tarnowie, ul. Moscickiego 10,
33-100 Tarnow
" WSSE - Dziat Laboratoryiny
Skleps,t,lr'.;?gﬁatesy ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakdw
17.01.2022r, ub. Murowi an'ka 23 LZT/W/41/Nf2022 Oddz.ia% Laborqtcfyjnv A
'32_700 Bochnia ! w Tarnowie, ul, Moscgcklego 10,
33-100 Tarnow
Komenda Powiatowa WSSE - Dziat Laboratoryiny
Panstwowej Strazy ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakow
17.01.2022r. Pozarnej, LZT/W/42/N/2022 Qddziat Laboratoryjny A
ul. Poniatowskiego 7, w Tarnowie, ul. Moscickiego 10,
32-700 Bochnia 33-100 Tarnow
Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy  Pyaial :
14.02.2022r. Pozarnej, LW/440/N/2022 A, CE;‘% Lgﬁ;‘f?ﬂ:ﬁ’ - AIB
ul, Poniatowskiego 7, e !
32-700 Bochnia
WSSE - Dziat Laboratoryjny
LZT/W/336/N/2022 ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakdw A
Bar Mleczny, Oddziat Laberatoryiny
ul. Kenfederatow w Tarncwie, ul. Moscickiego 10,
04.04.2022r. Barskich 18, 33-100 Tarmnow
32-700 Bochnia
LW/L1169/N/2022 WSSE - Dziat Laboratoryjny radon
ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakdw
Komenda Powiatowa WSSE - Dziat Laboratoryjny
Panfistwowej Strazy ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakdw
27.04.2022r, Pozarnei, LZT/W/434/N/2022 Qddziat Laboratoryjny A
ul. Poniatowskiego 7, w Tarnowie, ul. Moscickiego 10,
32-700 Bochnia 33-100 Taméw
10.05.2022 . Wygoda 143 LW/1500/N/2022 WSSE - Daiat Laboratoryjny AlB
AR 32700 Bochma, ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakéw :
WSSE - Dziat Laboratoryjny
Cukiernia, ui. Pradnicka 76, 31-202 Krakdw
10.05.2022r, ul, Staszica 12B, LZT/W/462/Nf2022 Oddziat Laboratoryjny A
32-700 Bochnia w Tarnowie, ul. Moscicidiego 10,
33-100 Tarndw

*A — parametry grupy A — (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100m), Ogdlna liczba mikroorganizmdw
w temperaturze 22°C, barwa, metnosé, smak, zapach, stefenie jondw wodoru (ph), przewodnosé elektryczna, azetyny i jon
amonu -~ niezbgdne, gdy chiorowanie jest stosowane jake metoda dezynfekcji oraz giin 1 Zelazo ~ niezbedne, gdy chemikalia

59 uzywane do uzdatniania wody).

*A i B — parametry grupy A i B — (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy colf w 100mi, Ogdina ficzba mikroorganizmdw
w temperaturze 22°C, barwa, metnosc, smak, zapach, steZenie jondw wodoru {ph), przewodnoéd elektryczna, azotyny, jon
amorw, glin, zelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chiorek winylu, -
chrom, cyjanki, 1,2 — dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedz, nikiel, otdw, pestycydy, Zpestycydéw, rteé, selen,
Zirichloroetenu § tetrachloroetenu, ITHM, IWWA, Clostridium perfringens, chiorki, mangan, slarczany, sdd, utlenialnodé
z KMnOs, bromodichiorometan, chior woiny, chloraminy, Zchloranéw i chloryndw, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez,

srebro, twargosc).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni

STWIERDZA, ze

1. od stycznia do czerwca 2022r. osoby korzystajace z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia
Bochnia zaopatrywani byli w wode do spozycia o jakoSci odpowiadajacej stawianym

wymaganiom.
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2. badania jakoci wykonane zostaly przez zarzadce obiektu w laboratoriach zatwierdzonych
przez Inspekcje Sanitarna.

UZASADNIENIE

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022, roku z Wodociagu Zbiorowege Zaopatrzenia Bochnia
pobrano do badania igcznie 22 planowe proby wody. Jakos¢ wody przeznaczona do spozycia
przez ludzi, podawana odbiorcom ustug Swiadczonych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw
| Kanalizacji w Bochni Sp. z 0.0. z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wode nadzorowana
jest zaréwno przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, w ramach nadzoru
biezacego, jak i przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Bochni Sp. z 0.0,
w ramach kontroli wewnetrznej jakosci wody. Proby wody pobierane byly zgodnie z harmonogramem
zatwierdzonym przez PPIS w Bochni z wyznaczonych punktdw poboru z jednym wyjatkiem. W dniu
19 kwietnia 2022r. w ramach kontroli wewnetrznej z powodu zamkniecia Cukierni na ul. Staszica,
wode pobrano w punkcie poboru Apteka, ul. Wygoda 143 w Bochni. Wyniki badan przez zarzadce
obiektu — Miejskie Prredsieblorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Bochni Sp. z 0.0. do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przekazywane byty terminowa.

W zakresie objetym badaniami woda spetniata wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r,
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocene o jakosci wody z w/w wodociagu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydat
celem poinformowania o tym konsumentdw, o czym stanowi art. 12, ust.5 — Wit (burmistrz,
prezydent miasta) jest obowigzany do informowania_mieszkancow ¢ jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.” - ustawy z dnia 7 czerwca 2001r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
[ zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw (tekst jednolity Dz, U. z 2020r., poz. 2028).

W zwiazku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowit
jak wyzej.

Z powazaniem,

Panstwawy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inz. Halina Bielec

Dokument podpisany efektronicznie

Ctrzymuja:

1 ¥ Adresat {Migjskle Przedsleblorstwo Wodociggdw 1 Kznallzacjl w 8ochni Sp. z ¢.0., ul, Majora Bacy 15, 32-700 Bochnia} - e-PUAP
1 x Burmistrz Miasta Bochnia, ul, Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia — do wladomoscl — e-PUAP

1xa/a

Wyk. InZ. Agnieszka Krzywda, tel. 14 612 39 47 wew. 15
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